
Műszaki tartalom 
t/a' számű melléklet

3 fázisú szünetmentes berendezések beszerzése SNMP adapterrel, a meglévők
cseréjével, telepítéssel kompletten minden szükséges anyaggal,'üzemÉu r'"rv"7e.'ói,
kétéves garancia idő alatti kárbantartással.
A teljesítés- helye: országház, Látogatóközpont és Mélygarázs
A táblázatban megadásra került 

-a 
berendezések (szünetmentes berendezés és azakk91ulá1or pack-ja) elhelyezésére rendelkezésre illó t".úi"t,-ur'oi-tat terület áll

rendelkezésre, ott mindkettő.
A tele_pítésre kerülő szünetmentes berendezésnek minden része5lségével a megadott
rendelkezesre álló területen el kell férnie.

r5ltVArskVA15o*9oV. helyszín5.
aohV,q6okVAzt5*t5oIV. helvszín4.
4okVA4OKVAtoo*8oIII. helvszín3
6okVASokVArto*tto és go*70II. helyszín, 4ok\zA6okVAz6I. helyszín1

Írj bererrdezés
minimum

teliesítrnérr\'e

meglévő
berendezés

rendelkezésreálló terület
az elhelyezésre:

cm-benHely

ethidalási idő teljes terhelésen minimum 9 és rz perc között legyen.
Az akkumulátorok gyá! 

3jánlás szerinti várható éjeftartama -íni-om öt év legyen.
s- ajánlati árnak tartalmaznia kell a szeruődés teljesítéséhez szükséges ilind".'
költséget, ideértve a cseréhez, telepítéshez szükség"' u'yugokat, kábeleket is.
|t!ec}.a{tus b_ypass átkapcsolási lóhetőség kialakíIá.u''tif.ég"á.
MegJévő mechanikus.bypass átkapcsoló megfelelősség esetőn felhasználható, egyéb
esetben cseréje szükséges

Az ajánlattevő által megajánlott szünetmentes berendezéseknek azonos gyártótól kell
származniuk. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, ho5l az ezen előírástól elttrő tartalmú
ajánlatok a Kbt. zs. $ (r) bekezdés e) póntja alapjáí érvénytele''''"i t.kirrtendők.

A helyszíni bejárás alatt ajánlattevő ellenőrzi:

' rendelkezésre álló helyszükséglet elegendő-e a szünetmentes berendezése
eszközei számáta

' a meglévő akkumulátor tárolásáraszolgáló tartók, tárolók megfelelősségéto a meglévő mechanikus bypass átkapcsoló megfelelősségét. szükségesanyagok,kábelekigényét

_Mgslévő szünetmentes berendezés cseréje telepítéssel, kábelezéssel, üzembe
helyezéssel munkaidőn kívül, vagy héwégen icirtenhet.

Ké_rnénk megadni a leszállításra kerülő akkumulátorok darabszámát és kapacitását,
valamint várható élettartamát, valamintazáthidalási időt teljes terhelésre.
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