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TERVEZOI NYILATKOZAT

Baran kovics Képviselői |rodaház
Budapest V.ker., Széchenyi rkp. 19.

4. számú folyadékhűtők (York YCRE-100SB50)
kompresszorai nak fel új ítása

épületgépészet kiviteli tervéhez

Kijelentem' hogy a fenti tervdokumentáció, a tervezett műszaki megoldások
megfelelnek az országos és ágazati (szakmai) szabványoknak, műszaki előírásoknak,
továbbá az általános érvényű hatósági elóírásoknak, rendeleteknek és
határozatoknak, azoktól eltérés nem vált szükségessé.

A terv szerinti kiépítés esetén a rendszer biztonságosan Üzemeltethető, a kívánt
feladatot ellátja.

A tervdokumentáciÓ elkészítéshez szükséges szakképesítéssel és jogosultságokkal
rendelkezem.

Ez a dokumentáció a vonatkozó iogszabályok szerint szerzői jogvédelemben
részesül.

Budapest, 2024. március 27

          
Réti János

okl. épületgépész mérnok
G 0't-1058'1
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EPULETGEPESZ MUSZAKI LEIRAS

Baran kovics Képviselől lrodaház
Budapest V.ker., Széchenyi rkp. 19.

4. számú folyadékhűtők (York YCRE-100sB50)
kom p resszorai nak fel új ítása

épületgépészet kiviteli tervéhez

1. ELOZMENYEK

Az Országgyűlés Budapest V. ker. Széchenyi rkp. 19. szám alatti Barankovics
lrodaház helyiségeinek fűtését-hűtését négycsöves fan-coil hálózat biztosítja. A hűtési
uzemhez szükséges hŰtött vizeÍ az lrodaház pincéjének déli oldali gépházaiban
telepített 5db folyadékh űtő biztosítja:

- Az1. és2' számÚ berendezéS egy-egy léghűtéses légcsatornázhatő beltéri
hűtőgép 1 37kwdb névleges hűtési teljesítménnyel' Hűtőközeg R407.
Típus York YLCC-152-38 (137kW névl. hűtési telj.)

- a 3. és 4. számú berendezés egy-egy léghűtéses osztott hűtőgép 290kwdb
névleges hűtési teljesítménnyel. Hűtőközeg R407'
Típus York YCRE-100sB50 (290kW névl. hűtési telj')

- Az 5. számú berendezés egy vízhűtéses beltéri hűtőgép 232kw névleges
hűtési teljesítménnyel. Hűtőkozeg R407c.
Típus York YCSE-B080SB50 (232kW névl. hűtési telj.)

2. FELADAT LEIRASA

Jelen tervezés tárgyát az 4. számÚ léghűtéses osztott hűtőgép kompresszorainak
felÚjítása képezi. A hűtőgép biztonságos üzemszerű működéséhez elengedhetetlen a
rendszeres karbantartás. Mivel a hűtőgép már tÚllépte a gyárilag meghatározott
üzemÓrát, így el kell végezni a hűtőgép kompresszorainak felÚjítása.

FoNToS, hogy a kompresszor felÚjítását a York magyarországi gyári szervízében,
gyári technológiával, gyári garanciális feltételekkel a Johnson Controls lnternational
Kft. műhelyében kell elvégeztetni. A kompresszor kiemelésével, és visszaszerelésével
kapcsolatos szervízelési munkákat csak H-l. kategóriájÚ nagygépes hűtőgépszerelő
m i n ős ítésse l ren d e lke ző szakembe r vé g ezheti.
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A hűtőgépben 2db HlTAcHl kompresszor található. A felÚjítás mindkét kompresszort
érinti.

a felújítandó kompresszorok adattábl ája

A hűtőgép kompresszorainak a felÚjítás azalábbi lépéseket alapján tÖrténhet:

- A hűtőgépet kikötéSe az elektromos hálózatból.
- Lehetőség szerint a kültéri kondenzátor kiszakaszolása a hűtőkörből.
- HŰtőkÖzeg lefejtése az előírásoknak megfelelő acél palackokba.
- Hűtőgépolaj leeresztése
- Vezérlőszekrény lekötése a kompresszorokhoz valő hozzáférés biztosítására.
- oldható mechnaikus kotések bontása.
- Kompresszorok kiemelése kézi targoncával (kb' 450kg egy kompresszor sÚlya).
- Kompresszorok elszállítása szakszervízbe, gyári technolÓgiával történő

garanciális felÚjítás, visszaszállítás.
- Kompresszorok visszaszerelése (kézi targonca segítségével) új tömítések, új

csatlakozók, és Új szabályoző beépítésével.
- Vezérlőszekrény visszakötése
- Hűtőkör nitrogénes átmosása, átÖblítése, nyomáspróba.
- A kompresszor feltöltése speciális hűtőgép olajjal.
- HűtőkÖr vákuumozása.
- Htjtőközeg visszatöltése a hűtőkörbe, szükség hiányzó mennyiség pótlása.
- KÜltéri kondenzátor hűtőköri kiszakaszolásának a megszÜntetésel.
- Hűtőgép elektromos betápjának visszakötése.
- BeÜzemelés, Üzempróba

A kompresszorok felújítása során a hűtőgépek megbontását, a hűtőkÖzeg
mozgásokat, a beüzemelést a Nemzeti Klímavódelmi Hatóság (NKH) rendszerebén a
m u n kálatok alatt folyam atosan rÖgzíten i kell !
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Barankovics Képviselői l rodaház R+B Építő és Szolgáltató Bt.
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3. YoRK KARBANTARTÁSI elŐÍnÁsoK

A HlTAcHl félhermetikus csavarkompresszor időszakos ellenőrzése és felülvizsgálata
nagyon fontos, hogy az ilyen csavarkompresszorokkal felszerelt berendezések
optimális körülmények kÖzÖtt mriködjenek. A HlTAcHl a következő irányelvek
betartását ajánlja a szabványos karbantartás során.

EG YsÉG EK KARBANTARTÁ9A
A HITAOHl félhermetikus csavarkompresszor karbantartását a következő irányelvek
alapján kell elvégezni:

(1) Napi ellenőrzés

Ellenőrizze a következő elemeket' és rÖgzítse az eredményeket:
o Kondenzációs nyomás, szívónyomás,
o Hőmérsékletek különböző helyeken,
. Az áramforrás feszÜltsége,
. Folyó áram,
. Karbantartási nyilvántaftás és egyéb referenciaelemek

(2) Havi ellenőrzés

Ellenőrizze és állítsa be a következő biztonsági és védőberendezéseket, és
szÜkség esetén cserélje ki őket:

. Nyomáscsökkentő szelepek,

. nyomáskapcsolók,

. Védőtermosztát és termisztor,

. olajáramlás-kapcsolók,
o Vízkiesés-relé,
. Fontos jelzők és regisztrátorok,
o biztosítékok és egyéb

(3) Hathavonta végzett ellenőrzések

Kalibrálja a következő műszereket:
. Nyomásmérők,
. Hőmérők,
. nyomás_ és hőmérséklet-jelzők, regisztrátorok és egyebek.

szABVÁNYo s FELÚJírÁg DŐszAK
Az előzőekben említett időszakos ellenőrzések és felülvizsgálatok megfelelő
elvégzése és a csavarkompresszorok normál korülmények kÖzött történő
üzemeltetése esetén a csavarkompresszorok nagyjavítási időszaka a
m u n kakorülményektől függ.
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R+B Építő és Szolgáltató Bt Bara nkovics Képviselői l rodaház
4. sz. hűtőgép (York YCRE-1005B50) kompresszor felújítás

A HlTACHl félhermetikus csavarkompresszorok felÚjítása a következő években vagy
Üzemórákon belül attólfÜggően, hogy melyik eset kÖVetkezik be előbb:

(1) Az üzembe helyezéstől számított ötévente.

(2) 24'ooo Üzemóránként léghűtéses egységekre történő alkalmazás esetén, vagy
40. 000 Üzem óránként vízh űtéses egységek alkalm azásai esetén.

(3) MEGJEGYZÉS:
. A nagYjavítás célja a görgős- és golyóscsapágyak Újakra cserélése.
. A tÖmítéS, az o-gyűrűk és az olai cseréje is szükséges.

ALKATRÉSZ CSER EPoLlTl KA
(1 ) Cserélendő alkatrészek

A csavarkompresszorok nagyjavításakor a következő alkatrészeket mindenképpen
cserélni szÜkséges:

. Görgős csapágy

. Golyóscsapágy

. RÖgzítő alátét

. TÖmítés

' o-gyűrű
. CsÚszógyűrű

(2) Az alkatrészek ellenőrzése és cseréje

Ellenórizze a kÖvetkező alkatrészeket, és szükség esetén cserélje ki őket újakra.
. Csavaros rotor
. Belső csavaros rotor
. olajszűrő
. SzívógázszŰrő
o Hűtőolaj

MEGJEGYZÉS:

Mivel az olaj színe érzékeny az UVA/UVB sugárzásra, nehéz megítélni, hogy az
olajat ki kell-e cserélni Vagy sem. Az olaj minőségét az összes savszint alapján kell
értékelni. Az Összes savszint mérésére szolgáló tesztkészlet az ola1gyártója által
rendelkezésre áll és biztosított.

(3) olajszűrő és szívógázszúró

Ha töréshámlást Vagy horpadásokat észlel, cserélje ki az olajszűrőt és a
sz ívóg ázs zúr őt szúr őt új akra.

(4) Hűtőolaj

Cserélje ki a hűtőolajat a hűtőolajra vonatkozó előírásoknak megfelelően.

10. oldal 2024. március27
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4. ÁlrnlÁNos KöVETELMÉNYEK

Nyomás ill. tomörségi próbák, üzembe helyezés, beszabályozások' műszakiátadás, a
kezelőszemélyzet megfelelő mértékű kiképzése, műbizonylatolások, gépkÖnyvek,
műszaki dokumentációk, a kivitelezett állapotnak megfelelő átadási dokumentációk a
kivitelezői vállal kozás kereteibe ta rtoznak.

A kivitelezés során minden ide vonatkozó magyar szabványt, munkavédelmi,
tűzvédelmi előírást be kell tartani.

A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet!

A műszaki leírásban, a költségvetésben ill. a terveken szereplő gyártmányok minőségi
szintet jelolnek. Azonos műszaki tartalmÚ és minőségű berendezésekkel
helyettesíthetők.

5. savÁRcÁsvzsoÁmr
A 310/2008' (Xll'20.) Korm. rendelet szerinti kötelező szivárgásvizsgálat. A rendelet
értelmében az územeltető vagy tulajdonos köteles az első trzembeállításkor és
időszakonként kötelező szivárgásvizsgálatot elvégeztetni, és ezt az országos,
központi mon itorozó rendszerben reg isztrál n i, d oku mentu mait feltö lte n i.

6. ÉpÜlerGEPEszETl RENDszEREK, MINT ÉpírÉsl TERMÉKEK
eeÉpírÉsÉru ex szABÁLYAt

A27512013 (Vll'6.) számú ,,az építési termék építménybe történő betervezésének és
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól'' szóló
Kormányrendelet előírja, hogy épÍtési terméket csak akkor lehet beépíteni, ha
rendelkezik az e rendeletben előírt -az építési termék gyártójának- a termék
teljesítményére vonatkozó teljesítmény nyilatkozatával. A teljesítmény nyilatkozat
kiadásával gyártó felelősséget vállal azért, hogy az építési termék megfelel a
nyi latkozatban rÖgzített telj esítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításának és alkalmazásának szabályait az említett
Kormányrendelet illetve a 3o5l2o11lEU európai parlamenti és tanácsi rendelet
tartalmazza.

A tervdokumentációban szereplő meghatározott építési termékek csak akkor
helyettesíthetők más termékekkel' ha azok rendelkeznek egyenértékű nyilatkozattal.

7. szABVÁNYoK, utŰsznxl elŐínÁsoK
MSZ-11101t1-85 H űtőberendezések biztonság i előírásai

Általános követelmények
Hűtőberendezések biztonsági előÍrásai
Csővezetékek

MSZ-'11101t1-85
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R+B Építő és Szolgáltató Bt. Barankovics Képviselői lrodaház
4' sz. hűtőgép (York YcRE-1005B50) kompresszor felÚjítás

oTÉK országos ÉpítésÜgyi Szabályzat
5412014.(Xll.5.). BM országos Tűzvédelmi Szabályzatról
312002' ll.8.) SZCSM-EÜM munkahelyek munkavédelmi kÖvetelményei
312003 (l.25.) BM-GKM-KvVM egyÜttes rendelet az építési termékek mtjszaki

követelményeinek megfelelőség igazolásának, valamint
forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes
szabályiról.

1996 évi Llll. Torvény a természet védelméről, az 1995. évi Llll. Törvény
kiegészítéseként

1996 évi LVlll' Törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai
kamaráiról

1993' éviXClll. Törvény a munkavédelemről
1995. évi Llll. Törvény a kÖrnyezet védelmének általános szabályairól
1997 ' évi LXXVlll. Törv' a az épített kornyezet alakításáról és védelmérő
412002. (ll. 20.) SZcsM - EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az

építési folyamatok során megvalósítandó minimális
m unkavédelm i követelményekről

1 9 1 12009 ( lX. 1 5) Korm. r' az építi5ipari kivitelezési tevékenység ről

Budapest, 2024. március 27

      
     

  
Réti János

okl. épÜletgépész mérnök
G 01-'1058't
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TARTALoMJEGYzÉx

Baran kovics Képviselői lrodaház
Budapest V.ker., Széchenyi rkp. 19.

5. számú folyadékhűtők (York YcSE-B080SB50)
kom presszor fel Új ítása

épületgépészet kivitel i tervéhez

IRATANYAG:
Tervezői nyilatkozat

Műszaki leírás

Ar azatlan kö lts é g veté s
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Barankovics Képviselői lrodaház
Budapest V.ker., Széchenyi rkp. 19.

5. számú folyadékhűtők (York YcSE-B080SB50)
kompresszor fel új ítása

épü letg épészet kivitel i tervéhez

Kijelentem, hogy a fenti tervdokumentáció, a tervezett műszaki megoldások
megfelelnekazországos és ágazati (szakmai) szabványoknak, műszakielőírásoknak,
továbbá az áItalános érvényű hatÓsági előírásoknak, rendeleteknek és
határozatoknak, azoktól eltérés nem vált szükségessé.

A terv szerinti kiépítés esetén a rendszer biztonságosan üzemeltethető, a kívánt
feladatot ellátja.

A tervdokumentáciÓ elkészítéshez szükséges szakképesítéssel és jogosultságokkal
rendelkezem.

Ez a dokumentáció a vonatkozó jogszabályok szerint szerzői jogvédelemben
részesül.

Budapest, 2024' március 27

  
Réti János

okl. épületgépész mérnök
G 01-10581
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ÉpÜLETGÉPÉsz MÚszAKI LEíRÁs

Barankovics Képviselői lrodaház
Budapest V.ker', Széchenyi rkp. 19.

5. számú folyadékhűtők (York YcSE-B080SB50)
kompresszor fel új ítása

épületgépészet kiviteli tervéhez

1. ELOZMENYEK

Az Országgyűlés Budapest V. ker. Széchenyi rkp. 19. szám alatti Barankovics
lrodaház helyiségeinek fűtését-hűtését négycsÖves fan-coil hálőzat biztosítja. A hűtési
uzemhez szÜkséges hűtött vizet az lrodaház pincéjének déli oldali gépházaiban
telepített 5db folyadékhűtő biztosítja:

- Az 1. és 2' számŰ berendezéS egy-egy léghűtéses légcsatornázhatő beltéri
hűtőgép 137kwdb névleges hűtési teljesítménnyel. HűtőkÖzeg R407'
Típus York YLCC-152-38 (137kW névl. hűtési telj.)

- a 3. és 4. számÚ berendezés egy-egy léghűtéses osztott hűtőgép 290kwdb
névleges hűtési teljesítménnyel. HŰtőközeg R407.
Típus York YCRE-100-sB50 (290kW névl. hűtési telj.)

- Az 5. számÚ berendezéS egy vízhűtéses beltéri hűtőgép 232kw névleges
hűtési teljesítménnyel. Hűtőközeg R407c.
Típus York YCSE-B080-SB50 (232kW névl. hűtési telj.)

2. FELADAT LEíRÁSA

JeIen tervezés tárgyát az 5' számÚ vízhűtéses hűtőgép kompresszorának felújítása
képezi. A hűtőgép biztonságos Üzemszerű működéséhez elengedhetetlen a
rendszeres karbantartás. Mivel a hűtőgép már túllépte a gyárilag meghatározott
üzemórát, így el kell végezni a htitőgép kompresszorainak felújítása.

FoNToS, hogy a kompresszor felÚjítását a York magyarországi gyári szervízében,
gyári technológiával, gyári garanciális feltételekkel a Johnson Controls lnternational
Kft. műhelyében kellelvégeztetni. A kompresszor kiemelésével, és visszaszerelésével
kapcsolatos szervízelési munkákat csak H-l' kategóriájÚ nagygépes hűtőgépszerelő
m i n ős ítéssel rendelkező szakember végezheti.

6. oldal 2024' március2-I
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5. sz' hűtőgép (York YCsE-B080SB50) kompresszor felújítás

R+B Építő és Szolgáltató Bt'

p882/S
Kl;íma gépháa

].ű2,54n'f

a't ÉÜ É-Év*/|'$ EGMÁRAil}Ü
v{zhtjtés*s ltutŐsep

Yarfc YCSI-Bffi*SBSS
htlf*telj.. 232kW

5.
n

jelen terv tárgyát képező htltögép

2024' március27 7. oldal



R+B Építő és Szolgáltató Bt Ba ran kovics Képviselői lrodaház
5. sz. hűtőgép (York YCSE-B080SB50) kompresszor felújítás

w?

A hűtőgépben 1db HlTAcHl kompresszor találhatÓ

a fe l új ítan dó komp re sszor adattáblája

A hűtőgép kompresszorainak a felÚjítás az alábbi lépéseket alapján történhet.

- A hűtőgépet kikÖtése az elektromos hálózatból.
- HÚtőközeg lefejtése az előírásoknak megfelelő acél palackokba.
- Hűtőgépolaj leeresztése
- Vezérlőszekrény lekötése a kompresszorokhoz való hozzáférés biztosítására.
- oldható mechanikus kötések bontása.
- Kompresszor kiemelése kézi targoncával (kb. 470kg a kompresszor sÚlya).
- Kompresszor elszállítása szakszervízbe, gyári technológiával torténő garanciális

felÚj ítás, visszaszállítás.
- Kompresszor visszaszerelése (kézi targonca segítségével) Új tÖmítések, Új

csatlakozók, és Új szabályoző beépítésével.
- Vezérlőszekrény visszakötése
- Hűtőkör nitrogénes átmosása, átoblítése, nyomáspróba'
- A kompresszor feltöltése speciális hűtőgép olajjal'
- Hűtőkör vákuumozása'
- Hűtőközeg visszatÖltése a hűtőkorbe, szÜkség hiányzó mennyiség pótlása.
- Hűtőgép elektromos betápjának visszakötése.
- BeÜzemelés' Územpróba

A kompresszorok felújítása során a hűtőgépek megbontását, a hűtőközeg
mozgásokat, a beüzemelést a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (NKH) rendszerebén a
trrunkálatok alatt folyatrralosatt rogzítetti kell!
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3. YORK KARBANTARTASI ELOIRASOK

A HlTACHl félhermetikus csavarkompresszor időszakos ellenőrzése és felÜlvizsgálata
nagyon fontos, hogy az ilyen csavarkompresszorokkal felszerelt berendezések
optimális kÖrÜlmények között működjenek. A HlTAcHl a kovetkező irányelvek
betartását ajánlja a szabványos karbantartás során'

EG ysÉG EK KARBANTARTÁSA
A HlTAcHl félhermetikus csavarkompresszor karbantartását a kÖvetkező irányelvek
alapján kell elvégezni.

(1) Napi ellenőrzés

Ellenőrizze a következő elemeket, és rögzítse az eredményeket:
. Kondenzáciős nyomás, szívónyomás,
. Hőmérsékletek különbÖző helyeken,
. AZ áramforrás feszültsége,
. Folyó áram,
. Karbantartási nyilvántartás és egyéb referenciaelemek

(2) Havi ellenőrzés

Ellenőrizze és állítsa be a kÖvetkező biztonsági és védőberendezéseket, és
szükség esetén cserélje ki őket:

o NyomáscsÖkkentő szelepek,
. nyomáSkapcsolók,
. Védőtermosztát és termisztor,
. olajáramlás-kapcsolók,
. Vízkiesés-relé,
o Fontos jelzők és regisztrátorok,
. biztosítékok és egyéb

(3) Hathavonta végzett ellenőrzések

Kalibrálja a következő műszereket:
. Nyomásmérők,
. Hőmérők,
. nyomáS- és hőmérséklet-jelzők, regisztrátorok és egyebek.

szABVÁNYo s FELÚJ ÍrÁg DŐ ;ZAK
Az előzőekben említett időszakos eIlenőrzések és felülvizsgálatok megfelelő
elvégzése és a csavarkompresszorok normál kÖrülmények között történő
uzemeltetése esetén a csavarkompresszorok nagyjavítási időszaka a
m u nkakorÜlményektől függ.
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A HlTAcHl félhermetikus csava*ompresszorok felÚjítása a következő években vagy
üzemórákon belül attólfüggően, hogy melyik eset kovetkezik be előbb:

(1) Az Üzembe helyezéstől számított Ötévente.

(2) 24.000 üzemóránként léghűtéses egységekre tÖrténő alkalmazás esetén, vagy
40. 0o0 Üzemóránként vízh űtéses egységek al kalm azásai esetén.

(3) MEGJEGYZÉS:
. A nagYjavítás célja a görgős- és golyóscsapágyak Újakra cserélése.
. A tömítéS, az o-gyűrűk és az olaj cseréje is szÜkséges'

ALKATRÉSZ csER EPoLlT l KA
(1 ) Cserélendő alkatrészek

A csavarkompresszorok nagyjavításakor a következő alkatrészeket mindenképpen
cserélni szÜkséges:

. Görgős csapágy

. Golyóscsapágy

. Rögzítő alátét
o Tömítés

' o-gyűrű
. CsÚszógyűrű

(2) Az alkatrészek ellenőrzése és cseréje

Ellenórizze a kÖvetkezó alkatrészeket, és szükség esetén cserélje ki őket Újakra'
o Csavaros rotor
. Belső csavaros rotor
. olajszűrő
. SzívógázszŰrő
. Hűtőolaj

MEGJEGYZÉS:

Mivel az ola1színe érzékeny az UVfuUVB sugárzásra, nehéz megítélni, hogy az
olajat ki kell-e cserélni Vagy Sem. Az ola1minőségét az összes savszint alapján kell
értékelni. Az összes savszint mérésére szolgáló tesztkészlet az olaj gyártója által
rendelkezésre áll és biztosított.

(3) olajszűro és szívógázszúrő

Ha töréshámlást Vagy horpadásokat észlel, cserélje ki az olajszűrőt és a
sz Ívóg ázs zur őt szúr őt Új a kra.

(4) Hűtőolaj

Cserélje ki a hűtőolajat a hŰtőolajra vonatkozó előírásoknak megfelelően'
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4. ÁlrnlÁNos KöVETELMÉNYEK

Nyomás ill. tömörségipróbák' üzembe helyezés, beszabályozások, műszaki átadás, a
kezelőszemélyzet megfelelő mértékű kiképzése, műbizonylatolások, gépkÖnyvek,
műszaki dokumentációk, a kivitelezett állapotnak megfelelő átadási dokumentációk a
kivitelezői vá llal kozás kerete ibe tartoznak.

A kivitelezés során minden ide vonatkozó magyar szabványt, munkavédelmi,
tŰzvédelmi előírást be kell tartani.

A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet!

A műszaki leírásban, a költségvetésben ill. a terveken szereplő gyártmányok minőségi
szintet jelolnek. Azonos műszaki tartalmÚ és minőségű berendezésekkel
helyettesíthetők.

5. SZIVARGASVIZSGALAT

A 310/2008. (Xll'20.) Korm. rendelet szerinti kötelező szivárgásvizsgálat. A rendelet
értelmében az uzemeltető vagy tulajdonos köteles az első Üzembeállításkor és
időszakonként kötelező szivárgásvizsgálatot elvégeztetni, és ezt az országos,
központi m on itorozó rendszerbe n reg isztrál n i, doku mentu mait feltölte n i.

6. ÉpÜrcroÉpÉszETl RENDszEREK, MINT ÉpírÉst TERMÉKEK
geÉpírÉsÉru ex szABÁLYAl

A27512013 (Vll.6.) számú,,az építési termék építménybe tÖrténő betervezésének és
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól'' szóló
Kormányrendelet előírja, hogy építési terméket csak akkor lehet beépíteni, ha
rendelkezik az e rendeletben előírt -az építési termék gyártójának- a termék
teljesítményére vonatkozó teljesítmény nyilatkozatával. A teljesítmény nyilatkozat
kiadásával gyártó felelősséget vállal azért, hogy az építési termék megfelel a
nyilatkozatban rögzített teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításának és alkalmazásának szabályait az említett
Kormányrendelet illetve a 3o5/2o11lEU európai parlamenti és tanácsi rendelet
tartalmazza.

A tervdokumentációban szereplő meghatározott építési termékek csak akkor
helyettesíthetők más termékekkel, ha azok rendelkeznek egyenértékű nyilatkozattal.

7. szABVÁNYoK, tvtŰsznxl elŐÍnÁsoK

MSZ-11101t1-85 H űtőberendezések biztonság i előírásai
Áftalános kovetelmények
H űtőberendezések biztonsági előírásai
csővezetékek

MSZ-11101t1-85
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oTÉK országos Építésugyi Szabályzat
5412014.(xll.5.). BM országos Tűzvédelmi Szabályzatról
3/2002. ll.8.) sZcsM-EüM munkahelyek munkavédelmi követelményei

3/2003 (l'25.) BM-GKM-KvVM egyÜttes rendelet az építési termékek műszaki
kÖvetelményeinek megfelelőség igazolásának, valamint
forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes
szabályiról.

1996 évi Llll. Törvény a természet védelméről, az 1995. évi Llll. Törvény
kiegészítéseként

1996 évi LVlll. Törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai
kamaráirÓl

1993' éviXClll' Törvény a munkavédelemről
1995. évi Llll. Törvény a kornyezet védelmének általános szabályairól
1997' évi LXXVlll. Torv. a az épített kÖrnyezet alakításáról és védelmérő
412002. (ll. 20.) SZCSM _ EÜM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az

építési folyamatok során megvalósítandó minimális
m u nkavédelmi követelményekről

19112009 (lX.15) Korm. r. azépítőipari kivitelezési tevékenységről

Budapest, 2024. március 27

         

     
Réti János

okl' épületgépész mérnök
G 01-í0581
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1192 Budapest Zoltán u. 24' fszt.]..

országgyűIés Hivatala
2024. évi építési és beruházási jellegű klíma-szel|őzéS munkái

Barankovics Képviselői lrodaház
Budapest V.ker., Széchenyi rkp. 19.

1. és 2. számú folyadékhűtők (York YLcc-152-38) felújítása

ueoRrNorlŐ

országgyűlés Hivatala
Gazdasági és működtetési igazgatóság

Műszaki főosztály
országházi üzemfentartási osztály

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

MODOSITOTT EPULETGEPESZ KIVITELI TERV
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R+B Építő és Szolgáltató Bt Barankovics Képviselői lrodaház
1-. és 2. sz. hűtőgép (York YLCC-152-38) felújítása
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TARTALOMJEGYZEK

Barankovics Képviselői lrodaház
Budapest V.ker., Széchenyi rkp. 19.

1. és 2. számú folyadékhűtők (York YLcc_152_38) felújítása

épületgépészet kiviteli tervéhez

IRATANYAG:
Tervezői nyilatkozat

Műszakileírás

Ar azatlan kö lts é g veté s

2024. április hó 3. oldal



R+B Építő és Szolgáltató Bt. Ba rankovics Képviselői lrodaház
L. és 2. sz. hűtőgép (York YLCC-152-38) felújítása

TERVEZOI NYILATKOZAT

Barankovics Képviselői l rodaház
Budapest V.ker., Széchenyi rkp. 19.

1. és 2. számú folyadékhűtők (York YLcc_152-38) felÚjítása

épületgépészet kiviteli teruéhez

Kijelentem, hogy a fenti tervdokumentáció, a tervezett műszaki megoldások
megfelelnekazországos és ágazati (szakmai)szabványoknak, műszakielőírásoknak,
továbbá az általános érvényű hatósági előírásoknak, rendeleteknek és
határozatoknak, azoktól eltérés nem vált szükségessé.

A terv szerinti kiépítés esetén a rendszer biztonságosan üzemeltethető, a kívánt
feladatot ellátja.

A tervdokumentáció elkészítéshez szükséges szakképesítéssel és jogosultságokkal
rendelkezem.

Ez a dokumentáció a vonatkozó jogszabályok szerint szerzői jogvédelemben
részesül.

Budapest, 2024' április hó.

   
Réti János

okl. épületgépész mérnök
G 0'1-10581

4. oldal 2024. április hó
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R+B Építő és Szolgáltató Bt Barankovics Képviselői l rodaház
1. és 2. sz. hűtőgép (York YLCC-152-38) felújítása

ÉpÜLETGÉpsz tvlŰsznKl LEíRÁs

Barankovics KépviseIői lrodaház
Budapest V.ker., Széchenyi rkp. 19.

1. és 2. számú folyadékhűtők (York YLcc-152-38) felújítása
épületgépészet kiviteli tervéhez

1. etőztttÉNYEK

Az Országgyűlés Budapest V' ker. Széchenyi rkp. 'í9. szám alatti Barankovics
lrodaház helyiségeinek fŰtését-hűtését négycsöves fan-coil hálózat biztosítja. A hŰtési
Üzemhez szÜkséges hűtött vizet az lrodaház pincéjének déli oldali gépházaiban
telepített 5db folyadékh Ütő biztosítja:

- Az1'és2' számÚ berendezés egy-egy léghŰtéses légcsatornázhalő beltéri
hűtőgép 1 37kwdb névleges hűtési teljesítménnyel. HŰtőközeg R407c'
Típus York YLCC-152-

- a 3. és 4. számÚ berendezés egy-egy léghűtéses osztott hűtőgép 290kwdb
névleges hűtési teljesítménnyel. Hűtőközeg R407 .

Típus York 38YCRE-1 00-sB50
- Az 5. számÚ berendezós egy vízhűtéses beltéri hűtőgép 232kW névleges

htjtési teljesítménnyel' HÜtőkÖzeg R407c.
Típus York YCSE-B080-S B50

2. FELADAT LEIRASA

Jelen tervezés tárgyát az 1. és 2. számÚ léghűtéses légcsatornázhatő beltéri
folyadékhűtő felÚjítása képezi. Ez akét hÚtőgép 2008-ban került beépítésre. Mára már
a hűtőgépek cseréje lenne indokolt, mivel ezen hűtőgépek hatásfoka igen rossz egy
osztott hűtőgéphez viszonyítva. Azonban a gépek felÚjításával még
költséghatékonyan több évvel meghosszabbítható a gépek élettartama, így a mostani
szakmai feladat a hűtőgépek felújításának a kidolgozása'

A hŰtőgép két hŰtőkörös kivitelŰ' Egy-egy hűtőkörben egy-egy Danfoss gyártmányú
tandem kivitelű (két egybeépített kompresszor) kompresszor van (összesen 4db
kompresszor hűtőgépenként). A kompresszorok hermetikus scroll kompresszorok' A
légszállításról 4 db 38.000 m3/h légszállításÚ egyedi nagyteljesítményű ventilátor
gondoskodik. A ventilátorok meghajtásáról 4db ABB 5,5kW villamos teljesítményű
elektromotor gondoskodik egyenként 3 pályás ékszíjtárcsán keresztÜl. A hűtőgépek
felÚjítása a bennuk lévő kompresszorok hűtőgép olajcseréjét, hűtőköri elemeinek
szŰrők és adagoló szelepek cseréjét, a speciális nagyteljesítményű ventilátorok és
elektromos motorok felÚj ítását jelenti.

Összefoolalva: KompresszorfelÚjítás - olajcserével s hőtőgépi fő darabok (ventilátorok
- viIlamos motorok cseréje, kompresszorolajcsere, ékszíjtárcsák beépítése, stb.) és
egyéb csőhálózati szerelvények, vezérlök cseréje - felÚjítása.

6. oldal 2024. április hó
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a hűtőgépek adattáblái

A hűtőgép felÚjítás az alábbi lépéseket alapján történhet:

- A hŰtőgépet kikÖtéSe az elektromos hálózatból.
- Hűtőközeg lefejtése az előíráSoknak megfelelő acél palackokba.
- Hűtőgépolaj leeresztése, elszállítása megSemmisítésre.
- Hűtőkori roncsolásos megbontások elvégzése, hűtőkőri elemek cseréje.
- Ventilátorok, villamos motorok szakszerű megbontása, kiemelése, elszállítása és

felÚj ítása gépmű helyben.
- A felújított gépelemek beszerelése, új ékszíjtárcsák beépítésével.
- HűtőkÖri bontások helyreállítása, szükség szerinti átalakítása'
- HűtőkÖr nitrogénes átmosása, átöblítése, nyomáspróba.
- A kompresszor feltÖltése speciális hűtőgép olajjal.
- Hűtőkör vákuumozása.
- Hűtőközeg visszatÖltése a hűtőkÖrbe, szükséges hiányzó mennyiség pótlása.
- Hűtőgép elektromos betápjának visszakÖtése.
- Beüzemelés, üzempróba
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A hűtőgépek hűtőkozege R407

A szerelés elvégzése és sikeres nyomáSpróba után a hűtőgépeket szakszewíz által
kell beÜzemelni.

FoNToS, hogy a hűtőközeg lefejtésével/visszatöltésével, a hűtőkÖrrel kapcsolatos
felÚjítási munkákat csak H-l. kategóriájÚ nagygépes hűtőgépszerelő minősítéssel
rendelkező Szakember végezheti. A kompresszorok felÚjítása során a hűtőgépek
megbontását, a hűtőkÖzeg mozgásokat, a beüzemelést a Nemzeti Klímavédelmi
Hatóság (NKH) rendszerebén a munkálatok alatt folyamatosan rögzíteni kell!

3. ÁlralÁNos KöVETELMÉNYEK

Minden anyag, berendezés kompletten, fő, - mellék, - segédanyagokkal szerelve,
nyomáspróbázva, elóÍrtmázolással, szigeteléssel, tartókkal, - támasztókkal, függesztő
szerkezetekkel, forgó, - mozgó, - rezgő szerkezetekkel Összefüggésben lévő
hálózatok, csővezetékek, berendezések rezgésszigetelő alátétekkel,
rezgésmegszakító elemekkel, megfelelő alapozásra elhelyezve készítendő.

Minden tartó, függesztő, csőkeret, alapkeret legalább horganyzott acél Vagy
alumínium, rozsdamentes kivitelű.

Nyomás ill. tömorségipróbák, Üzembe helyezés, beszabályozások, műszaki átadás, a
kezelőszemélyzet megfelelö mértéku kiképzése, műbizonylatolások, gépkönyvek,
műszaki dokumentációk, a kivitelezett állapotnak megfelelő átadási dokumentációk a
vállalkozás kereteibe tartoznak.

A kivitelezés során minden ide vonatkozó magyar szabványt, munkavédelmi,
tűzvédelmi előírást be kell tartani.

A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet!

A műszaki leírásban, a költségvetésben ill. a terveken szereplő gyártmányok minőségi
szintet jelölnek. Azonos műszaki tartalmú és minőségű berendezésekkel
helyettesíthetők.
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4. szvÁRcÁsvlzsoÁnr
A 310/2008' (XIl.20.) Korm. rendelet szerinti kÖtelező szivárgásvizsgálat' A rendelet
értelmében az uzemeltető vagy tulajdonos köteles az első üzembeállításkor és
időszakonként kÖtelező szivárgásvizsgálatot elvégeztetni' és ezt az országos,
kÖzponti monitorozó rendszerben reg isztrálni, dokumentu mait feltölten i.

5. ÉpÜleroÉpÉszETl RENDsZEREK, MINT ÉpírÉsl TERMÉKEK
seÉpírÉsÉru er szABÁLYAl

A27512013 (Vll.6.) számÚ,,az építési termék építménybe történő betervezésének és
beépÍtésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól'' szóló
Kormányrendelet előírja, hogy építési terméket csak akkor lehet beépíteni, ha
rendelkezik az e rendeletben előírt -az építési termék gyártójának- a termék
teljesítményére vonatkozó teljesítmény nyilatkozatával' A teljesítmény nyilatkozat
kiadásával gyártó felelősséget vállal azért, hogy az építési termék megfelel a
nyilatkozatban rÖgzített teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításának és alkalmazásának szabályait az említett
Kormányrendelet illetve a 30512011lEU európai parlamenti és tanácsi rendelet
tartalmazza.

A tervdokumentációban szereplő meghatározott építési termékek csak akkor
helyettesíthetők más termékekkel, ha azok rendelkeznek egyenértékű nyilatkozattal'

6. szABVÁNYoK, tvtÚsznxl elóÍnÁsoK
MsZ-14118-83 Tágulási tartályok melegvíz fűtőberendezésekhez
MSZ-111o111-85 Hűtőberendezésekbiztonságielőírásai

Altalános kÖvetelmények
MsZ-11101l1-85 Hűtőberendezésekbiztonságielőírásai

Csővezetékek
oTÉK országos Építésugyi Szabályzat
5412014.(Xll.5.). BM országos Tűzvédelmi Szabályzatról
3/2002. ll.8') SZCSM-ELIM munkahelyek munkavédelmi követelményei
3/2003 (l.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek mtiszaki

követelményeinek megfelelőség igazolásának, valamint
forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes
szabályiról.

1996 évi Llll. TÖrvény a természet védelméről, az 1995. évi Llll. Törvény
kiegészítéseként

1996 évi LVlll. TÖrvény a tervező és szakértő mérnÖkök, valamint építészek szakmai
kamaráiról

1993. évi XOlll. Törvény a munkavédelemről
1995. évi Llll. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól
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1997 ' évi LXXVll!. Törv. a az épített környezet alakításárÓl és védelmérő
4l2o02. (ll' 20') SZCSM - EÜM egyÜttes rendelet az építési munkahelyeken és az

építési folyamatok során megvalósítandó minimális
m u nkavédelm i követelményekről

19112009 (lX.15) Korm. r. azépítóipari kivitelezési tevékenységről

Budapest, 2024' április hó

   
RétiJános

okl. épületgépész mérnök
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