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R+B Építő és Szolgáltató Bt' országház Látógató központ és mélygarázs
Lampertz szerverterem pá rátlanító cseréje

TERVEZOI NYILATKOZAT

országh áz Látogató központ és mélygarázs
Lam pertz szent erte rem p árátla n ító berend ezés cseréje

1055 Budapest Kossuth L. tér 1-3.

épületgépészet kiviteli tervéhez

Kijelentem' hogy a fenti tervdokumentáció, a tervezett műszaki megoldások
megfelelnekazországos és ágazati (szakmai)szabványoknak, műszakielőírásoknak,
továbbá az általános érvényű hatósági előírásoknak, rendeleteknek és
határozatoknak, azoktól eltérés nem vált szükségessé.

A terv szerinti kiépítés esetén a rendszer biztonságosan üzemeltethető, a kívánt
feladatot ellátja.

A tervdokumentáció elkészítéshez szükséges szakképesítéssel és jogosultságokkal
rendelkezem.

Ez a dokumentáció a vonatkozó jogszabályok szerint szerzői jogvédelemben
részesül.

Budapest, 2024' március 29

I}l 
^íFc^ /*

RétiJános
okl. épÜletgépész mérnök

G 01-10581

4. oldal 2024' március29.
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R+B Építő és Szolgáltató Bt országház Látógató központ és mélygarázs
La mpertz szerverterem párátla nító cseréje

ÉpÜLETGÉpsz uŰsznKl LEíRÁs

országh áz Látogató központ és mélygarázs
Lampertz szerverterem párátlan ító berendezés cseréje

1 055 Budapest Kossuth L. tér 1-3.

épÍ'iletgépészet kiviteli tervéhez

1. ELőZMÉNYEK

Az Országházhoz tartoző Látógaközpont és mélygarázs együttesében a -3szinti
mélygarázsban található a Lampertz szeverterem' ltt a szerverterem mellettigépészeti
helyiségben került telepítésre a szerverterem párátlanítását végző berendezés. Az
épület és ezzel együtt a gépészeti berendezések átadása óta eltelt 'l0év. Ennyi idő
után a folyamatos karbantartás mellett is megérett a készülék a cserére, hogy a további
biztonságos üzem fenntartható legyen.

2. FELADAT LEíRÁSA

A szóban párátlanító berendezés Hidros DH75 típusú, melynek névleges párátlanító
teljesítménye75,1 liter/nap. A gép mérete 570x550x770mm, hűtőkozege R407c.

jelenlegi berendezés gyári katalőgus kivonata a paramétereivel
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A berendezés légcsatorna hálozattal csatlakozik a Szervefteremhez és a kÜltérhez. A
légcsatornába épített motoros pillangó szelepekkel állítható, hogy teljes recirkulációs
Üzemben forgassa a szárított levegőt a szerverteremben, vagy külső frisslevegőt is
juttasson be a helyiségbe. A berendezés az országház épületfelügyeleti rendszerébe
(Sauter rendszer) van integrálva'

helyszíni fotÓk a jelenlegi párátlanÍtó beépítéséről

2024. március 29 7. oldal
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A meglévőVel azonos típusÚ berendezéSt már nem gyártják, helyette a HDA Sorozatot
kell alkalmazni. Ebből is létezik 75-Ös méret, aminek a párátlanítási teljesítménye
73,0literinap. Ennek a gépnek a mérete némileg eltér a jelenlegitől, 819x400x800mm,
hűtőközege R410A. A berendezésből létezik a szívó és a nyomóoldalon
légcsatornázhatő kivitel FARC típus megjelöléssel. Az alábbi képen a berendezés
gyári katalógus kivonata látható a gép paramétereivel'

beépÍte n dő be re n dezés p a ramétere i
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A párátlanítÓ cserejéhez előszÓr ideiglenes ki kell kötni az elektromos betápot és az
épü letfelÜgyeleti kapcsolatot.

Ezután bontandÓ a szívó- és nyomóoldali légtechnikai csatlakozás oly mértékben,
hogy a lecserélendő és az Új gép a helyiségből ki- ill. bevihető legyen. A
légcsatornákba épített motoros elzárők a helyükön maradnak, azokon nem
változtatunk.

Ezután elbontandó a szukséges mértékben a réz kondenzvízvezeték.

Az elbontandó készulékből a hűtőközeget le kell fejteni, majd veszélyes hulladékként
elszállítani, megsemmisíteni. Ezután lehet magát a készüléket elszállítani lerakó
helyre.

Az Új készuléket az előzőekben leírt minimális védőtávolságok betartása mellett kell
telepíteni a meglévő készülék helyére. A párátlanító alá MAFUND rezgéscsillapító
lemezt kell elhelyezni. Ac. Új készÜléket a meglévő kialakításhoz hasonlóan
rezgéscsillapító elem és átmeneti idom közbeiktatásával lehet visszacsatlakoztatni a
légtechnikai hálózaÍra, mely o160mm méretű. A légcsatorna elemek horganyzott
acélból készÜlnek, és 1Omm vastag zárÍcellás párazáró szigeteléssel kell ellátni (a
jelenlegi kiépítés szerint).

A légtechnikai kapcsolatok helyreállítása után a berendezés kondezvíz elvezetést is
be kell kötni a korábbi csatlakozási pontra. Ez a meglévő kiépítés szerint g22mm
méretű rézcsővel torténhet forrasztott kotésekkel.

Ac. elektromos betáp és az épÜletfelÜgyeleti kapcsolatok visszakötése után
következhet a berendezés Üzembehelyezése, üzemprÓbája.

A meglévő berendezés R407c, míg a tervezett berendezés R410A hűtőközeggel
Üzemel. A hűtőközeg lefejtésével, megsemmisítésével kapcsolatos munkákat, a
hűtőkÖzeg mozgásokat, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (NKH) rendszerében
rögzíteni kell!

3. ÁlralÁNos KöVETELMÉNYEK

Minden anyag, berendezés kompletten, fő, - mellék, - segédanyagokkal Szerelve,
nyomáspróbázva, előírt mázolással, szigeteléssel, tartókkal, - támasztókkal, fÜggesztő
szerkezetekkel, forgó, - mozgó, - rezgő szerkezetekkel Összefuggésben lévő
hálózatok, csővezetékek, berendezések rezgésszigetelő alátétekkel,
rezgésmegszakító elemekkel, megfelelő alapozásra elhelyezve készítendő.

Minden tartó, fÜggesztő, csőkeret, alapkeret legalább horganyzott acél, Vagy
alumínium, szükség esetén rozsdamentes kivitelű.

Nyomás ill. tömÖrségipróbák, Üzembe helyezés, beszabályozások, műszaki átadás, a
kezelőszemélyzet megfelelő mértékű kiképzése, műbizonylatolások, gépkönyvek,
műszaki dokumentációk, a kivitelezett állapotnak megfelelő átadási dokumentációk a
vállalkozás kereteibe tartoznak.

A kivitelezés során minden ide vonatkozó magyar szabványt, munkavédelmi,
tűzvédelmi előírást be kell tartani.

2024. március29 11. oldal



R+B Építő és Szolgáltató Bt. országház Látógató központ és mélygarázs
Lampertz szerverterem párátlan ító cseréje

A tervtől való eltéréS csak a tervezo jóváhagyásával történhet!

A műszaki leírásban, a költségvetésben ill' a terveken szereplő gyártmányok minőségi
szintet jelölnek. Azonos műszaki tartalmÚ és minőségúi berendezésekkel
helyettesíthetők'

4. szlvÁRcÁsvzsoÁnr
A 310/2008. (Xll.20.) Korm. rendelet szerinti kötelező szivárgásvizsgálat' A rendelet
értelmében az uzemeltető vagy tulajdonos kÖteles az első uzembeállításkor és
időszakonként kötelező szivárgásvizsgálatot elvégeztetni, és ezt az országos,
központi monitorozó rendszerben reg isztráln i, dokumentumait Íeltölten i.

5. ÉpÜlercÉpÉszETt RENDsZEREK, MINT ÉpírÉsI TERMÉKEK
eeÉpírÉsÉruex szABÁLYAl

A27512013 (VlI.6.) számú,,az építési termék építménybe történő betervezésének és
beépítésének' ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól'' szóló
Kormányrendelet előírja, hogy építési terméket csak akkor lehet beépíteni, ha
rendelkezik az e rendeletben előírt -az építési termék gyártójának- a termék
teljesítményére vonatkoző teljesítmény nyilatkozatával' A teljesítmény nyilatkozat
kiadásával gyártó felelősséget vállal azért, hogy az építési termék megfelel a
nyilatkozatban rÖgzített teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításának és alkalmazásának szabályait az említett
Kormányrendelet illetve a 3o5l2011lEU európai parlamenti és tanácsi rendelet
tartalmazza.

A tervdokumentációban szereplő meghatározott építési termékek csak akkor
helyettesíthetők más termékekkel, ha azok rendelkeznek egyenértékű nyilatkozattal.

6. szABVÁNYoK, tvlŰsznrI elŐínÁsoK

MSZ-111o1l1-85 Hűtőberendezések biztonsági előírásai
Általános követelmények

oTÉK országos ÉpítésÜgyi Szabályzat
54l2o14.(Xll.5.). BM országos Tűzvédelmi Szabályzatról
3I20o2. x'8') SZCSM-EÜM munkahelyek munkavédelmi kovetelményei

3/2003 (l.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek mŰszaki
kÖvetelményeinek megfelelőség igazolásának, valamint
forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes
szabályiról.

1996 évi L!ll. TÖrvény a természet védelméről, az 1995. évi Llll. TÖrvény
kiegészítéseként

1996 évi LVlll. TÖrvény a tervező és szakértő mérnökÖk, valamint építészek szakmai
kamaráiról

l-2. oldal 2024' március29.
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1993. éviXClll. TÖrvény a munkavédelemről
1995. évi Llll. TÖrvény a környezet védelmének általános Szabályairól
1997. évi LXXVlll. Tötv. a az épített környezet alakításárÓl és védelméről
4l2o02' (ll. 20.) sZcSM - EÜM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az

építési folyamatok Során megvalósítandó minimális
m unkavédelm i követelményekről

19112009 (lX.15) Korm. r. az építőipari kivitelezésí tevékenységről

Budapest, 2024. március 29

W,,
RétiJános

okl. épÜletgépész mérnök
G 01-10581

2024. március29. 13. oldal
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TARTALOMJEGYZEK

országh áz Látogató központ és mélygarázs
technikai helyiségek split k!ímáinak cseréje

1055 Budapest Kossuth L. tér 1_3.

épületgépészet kiviteli tervéhez

IRATANYAG:
Tervezői nyilatkozat

MtÍszakileírás

Kl í m a tí pu s ok táblázata: m eg lévő/te rvezett készü l é ke k

Árazatlan költségvetés

TERVRAJZOK:

Gh-01 -2 szinti alapra1z, Meglévő állapot

Gh-02 -1 szinti alapra1z, Meglévő állapot

Gh-03 -2 szinti alaprajz, Meglévő állapot

Gh-04 -1 szinti alaprajz, Meglévő állapot
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M=1:200
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TERVEZOI NYILATKOZAT

országh áz Látógató központ és mélygarázs
technikai helyiségek split klímáinak cseréje

1055 Budapest Kossuth L. tér 1-3.

épületgépészet kiviteIi tervéhez

Kijelentem, hogy a fenti tervdokumentáció, a tervezett műszaki megoldások
megfelelnek az országos és ágazati (szakmai) szabványoknak, műszaki előírásoknak,
továbbá az általános érvényű hatósági előírásoknak, rendeleteknek és
határozatoknak, azoktől eltérés nem vált szÜkségessé.

A terv szerinti kiépítés esetén a rendszer biztonságosan Üzemeltethető, a kívánt
feladatot ellátja.

A tervdokumentáció elkészítéshez szÜkséges szakképesítéssel és jogosultságokkal
rendelkezem.

Ez a dokumentáció a vonatkoző jogszabályok szerint szerzői jogvédelemben
részesü!.

Budapest, 2024. március 28.

klt l' ,

{,b h
Réti János

okl. épÜletgépész mérnök
G 01-10581
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ÉpÜLETGÉPsz uŰsznKl LEíRÁs

országh áz Látogató központ éS mélygarázs
technikai helyiségek spIit kIímáinak cseréje

1055 Budapest Kossuth L. tér 1-3.

épületgépészet kiviteli tervéhez

1. ELOZMENYEK

Ac. országházhoz tartoző Látőgaközpont és mélygarázs együttesében több technikai
helyiség (elektromos kapcsolóterek, UPS, trafó ... ) hűtését helyiségenként split
klímákkal oldották meg. Az átadás óta eltelt 10év után a folyamatos karbantartás
mellett is megértek a készülékek a cserére a további biztonságos üzem érdekében.

Jelen terv az trzemeltetés által összeállított, legidőszerűbb hűtő berendezésekkel
foglalkozik.

2. FELADAT LEIRASA

A szóban forgÓ technikai helyiségek folyamatos téli-nyári hűtést igényelnek napi
24őrában. Ezért a meglévő klímák cseréjére állandó 24őrás Üzemre alkalmas ,,ipari
kivitelŰ'' spliteket terveztÜ nk.

A betervezett készÜlékek kiválasztásnál figyelembe vettÜk a jelenlegi beépítési
paramétereket, és azonos kialakításÚ spliteket választottunk ki. A beltéri és a kültéri
egységek a meglévő készÜlékek helyére telepítendők a jelenlegi csövezés és
elektromos bekötések megtartása mellett. A beépítendő készülékek fali
távszabályzóval, és meglévő épületfelügyelettel való kommunikációra képes
felszereléssel kerülnek beépítésre.

A klímák cseréje az alábbi lépésekkel történhet.

- A kültéri és a beltéri egység elektromos betápjainak valamint az épületfelÜgyeleti
kapcsolatainak az ideiglenes kikÖtése az elektromos hálózatból.

- Hűtőkozeg lefejtése az előírásoknak megfelelő acél palackokba, elszállítása,
megsemmisítése (veszélyes hulladék).

- Az. egységek hűtőkori és cseppvíz oldali csatlakozásának oldása, kikÖtése.
- A kÜltéri és beltéri egységek bontása, (az elszállítása, megsemml'síÍése nem a

Vállalkozó feladata).
- A meglévő/megmaradó csövezés többszÖri átmosása/átöblítése, nitrogénes

tisztítása és szárítása.
- A meglévő tartÓszerkezet szükség szerinti átalakítása az Új készulékek

elhelyezéséhez.
- Készülékek beépítése az elbontott egységek helyére.

6. oldal 2024. március28
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A készulékek hűtőköri és cseppvíz oldali bekÖtése a megléVő/megmaradó
csatlakozási pontokra azok szukségszerű átalakításával.
Hűtőkör vákuumozása.
Hűtőkör hűtőközeggel való feltÖltése, szükség hiányzo mennyiség rátÖltése'
A készÜlékek elektromos és épületfeltigyeleti bekötése, fali távszabályző
telepítése.
BeÜzemelés, üzempróba

A szükséges csőszereléshez a hűtési rendszerhez illeszkedő, szavatolt minőségű
(KS)' hűtéstechnikai tisztított vörösrézcső alkalmazandó, fittingekkel. A hújtési
vezetékeket 13 mm vastag párazáró csőhéj hőszigeteléssel kell ellátni.

A meglévő klímák hűtőközege R410A ill. R32, míg a tervezett klímák R32 hŰtkÖzeggel
Üzemelnek.

FoNTOS, hogy klímák cseréjével valamint a htljtőközeg lefejtésével/visszatÖltésével,
kapcsolatos munkákat, a hűtőkÖzeg mozgásokat, a beüzemelést a Nemzeti
Klímavédelmi Hatóság (NKH) rendszerebén a munkálatok alatt folyamatosan rÖgzíteni
kell!

3 FELMÉRÉsI rorÓx
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2. számÚ klíma (753. helyiség - ErősáramÚ elosztó,)

3-4-5-6. számú ktímák (156' helyiség - ELMŰ trafó hűtése)
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7-8-9. számú klÍma kültéri egységek 7. sz. beltéri (159. helys. _ UPs)

8. sz' beltéri (161. helys. - KlF kapcs.) 9. sz. beltéi (162. helys. - Dísz- és téruilágítás)

10-11. szám(t klímák (-2 szint 274. helyiség - Liftgépház,)

2024. március 28 9. oldal



R+B Építő és Szolgáltató Bt országház Látógató központ és mélygarázs
technikai split klímák cseréje

1 2-1 3-1 4' szám(l klÍma külteri egységek 12. sz. beltéri (102/2. helys. _ Elektr. kapcs.)

13. sz. beltéri (13%1. helys. _ Raktár) 14. sz. beltéri (3a2. helys. _ Raktá|

15. sz. számÚ klíma (-2 szint224. helyiség _ Diszpécser tartózkodó)

10. oldal 2o24' március28.
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4. ÁlrnlÁNos KÖVETELMÉNYEK

Minden anyag, berendezés kompletten, fő, - mellék, - segédanyagokkal szerelve,
nyomáspróbázva, előírtmázolással, szigeteléssel, tartókkal, - támasztókkal, fÜggesztő
szerkezetekkel, forgó, - mozgó, - rezgő szerkezetekkel összefÜggésben lévő
hálózatok, csővezetékek, berendezések rezgésszigetelő alátétekkel,
rezgésm egszakító elem ekkel, megfelelő alapozásra e lhelyezve készítend ő.

Minden tartó, fÜggesztő, csőkeret, alapkeret legalább horganyzott acél, Vagy
alumínium, szükség esetén rozsdamentes kivitelű.

Nyomás ill' tÖmÖrségipróbák, üzembe helyezés, beszabályozások, műszaki átadás, a
kezelőszemélyzet megfelelő mértékű kiképzése, műbizonylatolások, gépkÖnyvek,
műszaki dokumentációk, a kivitelezett állapotnak megfelelő átadási dokumentációk a
vállalkozás kereteibe tartoznak.

A kivitelezés során minden ide vonatkozó magyar szabványt, munkavédelmi,
tűzvédelmi előírást be kell tartani.

A tervtől való eltérés csak atervezőjóváhagyásával történhet!

A műszaki leírásban, a koltségvetésben ill. a terveken szereplő gyártmányok minőségi
szintet jelÖlnek' Azonos műszaki tartalmÚ és minőségű berendezésekkel
helyettesíthetők.

5. szvÁRcÁsvzsoÁlnr
A 31ol2oo8. (X!l'20.) Korm. rendelet szerinti kötelező szivárgásvizsgálat. A rendelet
értelmében az uzemeltető vagy tulajdonos kÖteles az első Üzembeállításkor és
időszakonként kötelező szivárgásvizsgálatot elvégeztetni, és ezt az országos,
központi m on itorozó rendszerben reg isztrál n i, d okumentu mait feltölte n i.

6. ÉpÜleroÉpÉszETl RENDszEREK, MINT ÉpÍrÉsI TERMÉKEK
e eÉ pírÉs Éru ex szABÁLYAt

A27512013 (Vll.6.) számú,,az építési termék építménybe tÖrténő betervezésének és
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól'' szóló
Kormányrendelet előírja, hogy építési terméket csak akkor lehet beépíteni, ha
rendelkezik az e rendeletben előírt -az építési termék gyártójának- a termék
teljesítményére vonatkoző teljesítmény nyilatkozatával. A teljesítmény nyilatkozat
kiadásával gyártó felelősséget vállal azért, hogy az építési termék megfelel a
nyilatkozatban rögzített teljesítménynek.

A teljesítmény nyilatkozat kiállításának és alkalmazásának szabályait az említett
Kormányrendelet illetve a 30512011lEU európai parlamenti és tanácsi rendelet
tartalmazza.

A tervdokumentációban szereplő meghatározott építési termékek csak akkor
helyettesíthetők más termékekkel, ha azok rendelkeznek egyenértékű nyilatkozattal.

2024' március28' 11. oldal
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7. szABVÁNYoK, rvlÚsznxl elŐínÁsoK

MSZ-1110111-85 Hűtőberendezésekbiztonságielőírásai
Általános követelmények

MSZ-111o1l1-85 Hűtőberendezésekbiztonságielőírásai
Csővezetékek

oTÉK országos Építésilgyi Szabályzat
5412014'(xll.5.). BM országos Tűzvédelmi Szabályzatről
312002.ll.8.) SZCSM-EÜM munkahelyek munkavédelmi kÖvetelményei

3l2o03 (l.25.) BM-GKM-KvVM egyÜttes rendelet az építési termékek műszaki
követelményeinek megfelelőség igazolásának, valamint
forgalomba hozatalának és Íelhasználásának részletes
szabályiról.

1996 évi Lll!. TÖrvény a természet védelméről, az 1995. évi Lll!. Törvény
kiegészítéseként

1996 évi LVlll. Torvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai
kamaráiról

1993. évi XClll. Torvény a munkavédelemről
1995. évi Llll. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1997 ' évi LXXV|ll. Törv' a az épített környezet alakÍtásáról és védelmérő
4l2o02. (ll. 20.) SZCSM _ EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az

építési folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekről

191l2oo9 (lX'15) Korm. r. azépítőipari kivitelezési tevékenységről

Budapest, 2024. március 28.
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